
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＲＩ計器を用いた盛土の締固め 

管理要領（案） 



 

１章 総 則 

 

1．1 適用の範囲 

 

 

 

 

【解 説】 

河川土工及び道路土工における盛土の締固め管理においては、これまで砂置換法が主として用いら

れてきたが、高速道路や一部のダムをはじめとしてＲＩ計器が導入され、各事業体においてＲＩ計器

を用いた締固め管理が標準化されつつある。 

また、ＲＩ計器や測定方法の標準化に関しては、従来の学会基準が改訂され、地盤工学会基準（JGS 

1614-1995）「ＲＩ計器による土の密度試験方法」が制定されるなど、本格的な導入に向けての環境も

整備されてきた。 

一方、現在及び将来とも数多くの高規格堤防や大規模な道路盛土の事業が進行または計画されてお

り、一般の河川土工や道路土工も含めて合理的な締固め管理手法の導入が必要とされている。 

そこで本管理要領（案）は、現場密度試験にＲＩ計器を用いる場合にＲＩ計器の持つ特徴を最大限

発揮させるべく、計器の基本的な取扱い方法やデータ採取、管理基準の規定を行うものである。 

この基準に規定していない事項については、下記の基準・マニュアルを基準とする。 

・「河川土工マニュアル」･･･平成５年６月、（財）国土開発技術研究センター 

・「道路土工－施工指針」･･･昭和61年11月、（社）日本道路協会 

本管理要領（案）は、河川土工及び道路土工におけるＲＩ計器を用いた盛土締固め管理に適用

するものとする。 
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1．2 目 的 

 

 

 

 

 

【解 説】 

本管理要領（案）では、ＲＩ計器に関するこれまでの試験研究の成果を踏まえ、ＲＩ計器の基本的

な取扱い方法や土質等による適用限界を示した。 

また、本管理要領（案）ではデータの採取個数を規定した。砂置換法を前提とした管理では計測に

時間がかかることから、かなり広い施工面積を１点の測定値で代表させており、盛土の面的把握とい

う観点からは十分なものではなかった。一方ＲＩ計器は砂置換法に比べ飛躍的に測定時間が短くなっ

ているため、従来１個の測定値で代表させていた盛土面積で複数回測定することができる。そこで本

管理要領（案）では、盛土の面的管理の必要性とＲＩ計器の迅速性を考慮してデータの採取個数を規

定した。 

本管理要領（案）は、河川土工及び道路土工において、ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理を

行う際のＲＩ計器の基本的な取り扱い方法、データの採取個数、管理基準値を定めることを目的

とする。 
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２章 ＲＩ計器による測定方法 
 

2．1 計器の種類 

 

 

 

 

【解 説】 

ＲＩ計器には一般に散乱型と透過型があり（図－１参照）、両者の特徴は以下のとおりである。 

 

（１）散乱型ＲＩ計器 

   線源が地表面にあるため、測定前の作業が測定面の平滑整形だけでよく、作業性が良い。地盤

と計器底面との空隙の影響を受けやすいので注意が必要である。 

（２）透過型ＲＩ計器 

   線源が長さ20ｃｍの線源棒の先端付近にあり、測定時には線源棒の挿入作業を伴うので、散乱

型に対して少し測定作業時間が長くなる。線源が地中にあるため、盛土面と計器底面との空隙の

影響は比較的受けにくい。 

ＲＩ計器は散乱型及び透過型を基準とするものとし、両者の特性に応じて使い分けるものとす

る。 
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表－１ 散乱型と透過型の比較例 

項 目 散 乱 型 透 過 型 

ガンマ線 コバルト－60  コバルト－60 
線  源 

中性子線 カリフォルニウム－252 カリフォルニウム－252 

ガンマ線 ＳＣカウンタ×１ ＧＭ管×５ 
検 出 器 

中性子線 He－３カウンタ×２ He－３管×２ 

密  度 ガンマ線後方散乱方式 ガンマ線透過型 
測定方法 

水  分 熱中性子散乱方式 速中性子透過型 

本  体  寸  法 310×365×215mm 310×365×160mm 

本  体  重  量 25㎏ 11㎏ 

測 定 範 囲 （ 深 さ ） 160～200mm 200mm 

標 準 体 ５分 10分 
測 定 時 間 

現   場 １分 １分 

測  定  項  目 
湿潤密度、水分密度、乾燥密度、含水比、空隙率 締固め度、飽

和度（平均値、最大・最小値、標準偏差） 

電  源 
ＤＣ６Ｖ内臓バッテリ 

連続８時間 

ＤＣ６Ｖ内臓バッテリ 

連続12時間 

長  所 

・孔あけ作業が不要 

・路盤などにも適用可能 

・感度が高く計測分解能力が高

い 

・計量で扱いやすい 

・表面の凹凸に左右されにくい

・使用実績が多い 

 

短  所 

・測定表面の凹凸の影響を受け

やすい 

・礫の適用に注意を要する 

・重い 

・孔あけ作業が必要 

・礫に適用できない場合がある

 （削孔不可能な地盤） 

・線源棒が露出している 

 

これまでの研究によると散乱型と透過型の測定結果はどちらともほぼ砂置換法と同様であることが

分かっており（参考資料参照）、基本的には機種による優劣はない。ただし、盛土材が礫質土の場合（礫

の混入率が60％以上）、その使用には十分留意すること。（３．３参照） 

453















 

３章 ＲＩ計器による締固め管理 

３．１ 締固の管理指標 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

    

     

【解 説】 

ここでは河川土工マニュアルに準じて、75μｍふるい通過率が20％未満の砂礫土及び砂質土の場

合は締固め度による管理、50％以上の粘性土の場合は空気間隙率による管理を原則とし、その中間

においては自然含水比など、使用土砂の状況から判断してどちらによる管理を採用するか判断する

ものとする。 

なお、河川土工マニュアルおよび道路土工―施工指針には飽和度による管理の規定も記載されて

いるが、飽和度はバラツキが大きいことから、ここでは飽和度による管理は省いている。 

締固め度および空気間隙率による管理を行うものとし、盛土材料の75μｍふるい通過率によ 

りその適用区分を下記のとおりとする。 

 

75μｍふるい通過率が20％

未満の礫質土及び砂質土の

場合 

75μｍふるい通過率が20％

以上50％未満の礫質土及び

砂質土の場合 

75μｍふるい通過率が50％

以上の粘性土の場合 

締 固 め 度 に よ る 管 理 

締 固め度に よる管理 

ま た は 

空気間隙率による管理 

空気間隙率による管理 
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３．２ 水分補正 

      

 

 

 

【解 説】 

（１）水分補正値 

ＲＩ計器が測定する水分量は、炉乾燥法（JIS A 1203）で求められる水分量のみでなく、それ

以外の結晶水や吸着水なども含めた、土中の全ての水分最に対応するものである。従って、結晶

水や吸着水に相当する量を算出して補正する必要がある。 

ＲＩ計器では、これらを補正するために、乾燥密度と強熱減量を考慮した校正式が組み込まれ

ている。土質材料ごとの強熱減量試験を一般の現場試験室で実施することは難しいので、現場で

ＲＩ計器による測定と含水最試験を同一の場所の同一材料で実施し、水分補正を行うものとする。     

ＲＩ計器は測定した計数比率と校正定数から、強熱減最を１％ごとに変化させて、そのときの

含水比を推定計算した結果を、印字する機能を有している計器を用いる必要がある。この計算結

果と含水最試験による含水比から、その土質材料に対応する強熱減量値を水分補正値と称す。 

 

 （２）現場水分補正決定試験の手順例 

１） 現場の盛土測定箇所でＲＩ計器の測定準備。 

a） 標準体測定 

b） 標準体ＢＧ測定 

c） 現場ＢＧ測定 

d） 測定箇所の整形および均し 

e） ＲＩ計器を測定箇所に設置 

   ２）「現場密度」の測定を行う。 

３）測定が終了したら、水分補正値―含水比の対応表を表示、印字する。 

４）ＲＩ計器の真下の土を１㎏以上採取する。 

  （深さ15㎝程度まで採取し混合攪拌する） 

５）採取した土の含水量試験を実施する。 

６）含水量試験の含水比に近い、含水比に対応する水分補正値を読みとる。 

７）ＲＩ計器に水分補正値を設定する。 

８）土質材料が変わらない限り、水分補正値を変更してはならない。 

現場でＲＩ計器を使用するためには、予め土質材料ごとに水分補正を行う必要がある。土質 

  材料ごとの水分補正値を決定するため、水分補正値決定試験現場で実施しなければならない。
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３．３ 礫に対するＲＩ計器の適用範囲 

 

 

 

 

 

 

 

【解 説】 

（１）礫率に対する適用範囲 

散乱型については、礫率（２㎜以上の粒径の土が含まれる重量比）が70％を超えると急激な測定

値の精度が低下する室内実験結果（実測値との相違、標準偏差の増加など）がある。また、現場

試験においても、礫率が65％～70％を超えると標準偏差が増加する傾向であった。これは、礫分

が多くなると測定地点の表面整形がしにくくなり、平滑度が低くなるためで、特に散乱型の場合

はこの平滑度が測定結果に大きく影響を受けるためである。 

   ここでは、施工管理における適用範囲であることから限界を安全側にとり、礫率60％未満を散乱

型の適用範囲とした。なお、透過型は礫率60％以上でも適用可能としているが、線源棒の打ち込み

に支障となる場合があり注意を要する。 

 

（２）礫径に対する適用範囲 

大きな礫が含まれる盛土材料の場合にはＲＩ計器による測定値に大きなバラツキがみられ、値が

一定しないことが多い。これは礫率のところでも述べたように表面の平滑度の問題である。すな

わち、礫径の大きなものが含まれる盛土材料では表面の平滑度が保てず、測定結果に影響を及ぼ

すため礫径に対する適用範囲を設けた。 

ここでは一層仕上り厚さが通常20㎝～30cm であることも考慮して、層厚の1/2～1/3にあたる 

  10㎝をＲＩ計器の適用範囲とした。 

   ただし、やむを得ずＲＩ計器による管理を行う場合は、散乱型・透過型とも監督員と協議の上、

現地盛土試験より種々の基準値、指標を決定するものとする。 

１． 盛土材料の礫率が60％以上で、かつ細粒分（75μｍふるい通過率）が10％未満の場合は、

   原則として散乱型ＲＩ計器による管理は行わないものとする。 

２． 径10㎝以上の礫を含む盛土材料の場合には、散乱型及び透過型ＲＩ計器による管理は行 

わないものとする。 

462



 

 

３．４ 管理単位の設定及びデータ採取 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解 説】 

（１）管理単位を日施工面積で規定したことについて 

   従来、管理単位は土工量（体積）を単位として管理していた。しかし、締固めの状態は面的に変

化することから盛土の面的な管理を行う必要があり、施工面積によって管理単位を規定した。また、

その日の施工はその日に管理するのが常識であることから、１日の施工面積によって管理単位を規

定するのが妥当と考えられる。 

（２）管理単位の規定について 

平成４年度の全国的なアンケート結果によると日施工面積は、500～2,000㎡の間に多く分布して

おり、特に1,500㎡くらいの施工規模が標準的であった。 

   また、１台の締固め機械による１日の作業量は2,000～2,500㎡が最大であることから、管理単位

の面積を原則1,500㎡とした。 

（３）データの採取個数の規定について 

   データの採取個数は3．5の解説に示したように、観測された土層のバラつきからサンプリングの

考え方に基づき算定されたもので、概ね15個となった。この考え方によれば、計測個数を増やせば、

管理の精度（不合格な部分が生じない安全度）は高くなるが、あまり測定点を増やすと測定作業時

間が長引いて、ＲＩ計器のメリットの一つである迅速性が発揮されなくなることから、15点とした。 

   現場での測定に当たっては、この1,500㎡で15点を原則として考えるが、単位面積に対しての弾力

性を持たせ、１日の施工面積500～2,000㎡までは1,500㎡とほぼ同等とみなし、15点のデータ採取

個数とした。 

１．盛土を管理する単位（以下「管理単位」）に分割して管理単位毎に管理を行うものとする。 

２．管理単位は、築堤、路体、路床とも一日の一層当たりの施工面積を基準とする。管理単位 

の面積1,500㎡を標準とする。 

また、一日の施工面積が2,000㎡以上の場合、その施工面積を２管理単位以上に分割する 

ものとする。 

３．各管理単位について原則15個のデータ採取を行い、平均してその管理単位の代表値とする。 

ただし、一日の施工面積が500㎡未満であった場合、データの採取数は最低５点を確保す 

るものとする。 

４．データ採取は、すべて施工当日に行うことを原則とする。 

５．一日の施行が複数層に及ぶ場合でも、１管理単位を複数層にまたがらせることはしないも 

のとする。 

６．土取り場の状況や土質状況が変わる場合には、新規の管理単位として取り扱うものとする。 
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   一方、１日の施工面積が500㎡未満の場合は15点のデータ採取とするとあまりにも過剰な管理にな

ると考えられるので最低確保個数を５点とした。 

   また、管理単位が面積で規定し難い場合（土工量は多いが構造物背面の埋立てや柱状の盛土等）

は、土工量の管理でも良いものとする。  

  なお、１管理単位当たりの測定点数の目安を下表に示す。 

 

面積（㎡） 

 

０～500 

 

 

500～1000 

 

 

1000～2000

 

測定点数 ５ 10 15 

 

464



 

 

３．５ 管理基準値 

 

 

 

 

 

【解 説】 

（１）管理基準値について 

   ＲＩ計器を用いて管理する場合は、多数の測定が可能であるＲＩ計器の特性を生かして、平均値

による管理を基本とする。上の基準を満たしていても、基準値を著しく下回っている点が存在した

場合は、監督員の判断により再転圧を実施するものとする。 

   締固め度による規定方式は早くから使用されており、実績も多いが、自然含水比が高く施工含水

比が締固め度の規定範囲を超えているような粘性土では適用し難い問題がある。そのため、３．１

に示すように、粘性土では空気間隙率、砂質土は締固め度あるいは空気間隙率により管理する。 

空気間隙率により管理する場合の管理基準値は、河川土工マニュアル、道路土工指針に準ずるもの

とする。 

（参 考） 

河川土工マニュアル、道路土工指針の管理基準値（空気間隙率） 

 

基準名 河川土工マニュアル 道 路 土 工 ― 施 工 指 針 

区 分 河 川 堤 防 路      体 路      床 

空気間隙率

（Va）による

基準値 

・砂質土（ＳＦ） 

25％≦74●＜50％ 

Va≦15％ 

・粘性土（Ｆ） 

２％＜Va≦10％ 

・砂質土 

Va≦15％ 

・粘性土 

Va≦10％ 

－ 

 

備  考 

施工含水比の平均が

90％の締固め度の得ら

れる含水比の範囲の内

Wopt より湿潤側にある

こと。 

同   左 

施工含水比の平均が Wopt

付近にあること。少なくと

も90％の締固め度の得られ

る含水比の範囲の内にある

こと。 

[凡 例]  Wopt：最適含水比  

 

 

 

 

 

 

 

  ＲＩ計器による管理は、１管理単位当たりの測定値の平均値で行う。なお、管理基準値は、 

 １管理単位当たりの締固め度の平均値が90％以上とする。 
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３．６ データの採取方法 

 

 

 

 

 

 

【解 説】 

 盛土を面的な管理として行う目的から、管理単位各部から偏りなくデータを採取するものとする。 

 

３．７ データの管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解 説】 

  各様式については以下の要領でまとめる。 

 

   様式―１ 工 事 概 要………………工事毎 

   様式―２ 材 料 試 験 結 果………………材料毎 

   様式―３ 施行管理データ集………………測定機器毎に管理単位面積毎 

                      （但し、再締固めを行った場合 

                       は締固め毎） 

 
データの管理単位各部から偏りなく採取するものとする。 

  下記の様式に従って管理記録をまとめるものとする。 

    １．工 事 概 要          様式―１ 

    ２．材 料 試 験 結 果          様式―２ 

    ３．施行管理データ集          様式―３ 

 また、現場で測定したデータは、原則としてプリンター出力結果で監督員に提出するものと 

する。 
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３．８ 是 正 処 置 

 

 

 

 

 【解 説】 

 （１）現場での是正処置として、転圧回数を増す、転圧機械の変更、まき出し厚の削減、盛土材料の

変更、及び気象条件の回復を待つなどの処置をとる。 

 （２）盛土の土質が管理基準の基となる土質と異なっている場合には、当然基準値に当てはまらない

ので、締固め試験を行わなければならない。 

 （３）礫の多い材料や表面整形がうまくできなくて、ＲＩ計器の測定値が著しくバラつく場合などに

は、砂置換などの他の方法によることも是正処置としてあり得るものとする。 

 （４）是正処置の判断は、その日の全測定データをみて、その日の品質評価を行い、是正処置が必要

な場合、翌日以降の施行方法を変更する。 

    全体を見通した判断が要求され、一日単位程度の是正処置を基本とする。ただし、過度に基準

値を下回る試験結果がでた場合、現場での判断により転圧回数を増すなどの応急処置をとるもの

とする。処置後はＲＩ計器で再チェックを行う。 

 （５）是正処置の詳細については、監督員と協議するものとする。 

施行時において盛土の管理基準値を満たさない場合には、適正な是正処置をとるものとする。
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様式―１   

盛土工事概要 

工 事 名 称  

施 行 場 所  

発注機関名  

施 行 業 者  工事期間  

盛 土 種 類 １．道路路体 ２．道路路床 ３．河川堤防 ４．その他（    ） 

総土工量（㎥） （㎥） 平均日施工量（㎥） （㎥）

平均施工面積 （㎥） 最 大 施 工 面 積 （㎥）

最小施工面積 （㎥） ま き 出 し 厚 さ  

転 圧 回 数  仕 上 が り 厚 さ  

転 圧 機 械 機 種  規格または仕様  

平 均 日 施 工 時 間  施 工 可 能 時 間２）  

施工管理に要した時間 砂置換法  ＲＩ法  

＜工事の概要＞ 

 

＜断面図＞ 

 

１）盛土工事を行った１日の平均時間 

２）開始時間から終了時間まで（休憩時間、昼食時間を含まず） 
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様式－２   

 

材料試験結果 

                                     №   

自然含水比※）  Ｗｎ（％） （％）

土粒子の比重  Ｇｓ 

礫比重  Ｇｂ 
レキ 

含水量  Ｗａ（％） （％）

最大粒径（mm） （mm）

37.5㎜以上 （％）

19.0～37.5㎜ （％）

9.5～19.0㎜ （％）

4.75～9.5㎜ （％）

2.0～4.75㎜ （％）

レ

 

キ

 

分
合 計 （％）

砂分75μｍ～2.0㎜ （％）

粒 

 

度 

 

組 

 

成 
細粒分 75μｍ以下 （％）

液性限界 ＷＬ（％） （％）

塑性限界 ＷＰ（％） （％）

塑性指数 ＩＰ 

コ
ン
シ
ス
テ
ン
シ 強熱減量 Ｉｇ（％） （％）

最大乾燥密度 ρdmax （t／㎥）

材

料

試

験

結

果 

最適含水比  Ｗｏｐｔ（％） （％）

日 本 統 一 土 質 分 類
土の分類 

俗  称  名 

土 質 改 良 材 の 種 類
改 良 品 

添 加 量 （ 対 乾 燥 密 度 ）

試 料 の 準 備 お よ び 使 用 方 法 ａ     ｂ    ｃ 

締固め試験の種類（JIS Ａ 1210-1990）  Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  Ｅ 

＊）ある程度以上の粒径を取り除いた室内用の試料ではなく、なるべく盛土に近い試料の含水比を得

る観点から、室内突固め試験に用いる土ではなく現場から採取した土を使用する。 
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様式―３  

盛土施工管理データ 

 管理単位番号（   ） 計測回（   回目） 

工 事 名 称 

計 測 の 種 類 １．散乱型ＲＩ試験 ２．透過型ＲＩ試験 

計 測 日 層 番 号 全 層 の 内 層 目 

計 測 者 名 盛 土 前 日 の 天 候 

盛 土 時 の 天 候 計 測 時 の 天 候 

最 大 乾 燥 密 度 最適含水比（％）

管 理 基 準 値 

標準体(密度） 標準体（水分） 

標準体(密度）Ｂ．Ｇ． 標準体（水分）Ｂ．Ｇ．

計

数

率 現場(密度）Ｂ．Ｇ． 現場（水分）Ｂ．Ｇ．

転圧機械  規   格  転圧回数  

 

測 点 番 号 
湿潤密度 
ｔ／㎥ 

乾燥密度 
ｔ／㎥ 

含 水 比
％ 

締固め度 
％ 

空気間隙率 
％ 

飽和度 
％ 

平 均 値       

最 大 数       

最 少 数       

個   数       

標 準 偏 差       

 
砂 置 換 

測点番号 湿潤密度 乾燥密度 含水比 Ｄｃ ｖａ Ｓｒ 

472




